
OPIS WYPROWADZEÑ KONTROLERA

1 - +12V

2 - GND

3 - KONTAKTRON

4 - MASA

5 - STYK PRZE£¥CZNY

6 - STYK NO 
(ZWARTY W CZASIE PRACY)

7 - STYK NC 
(ROZWARTY W CZASIE PRACY)

8 - + 12V (OUT)

9 - RxD2

10 - TxD

11 - RxD

12 - MASA

13 - + 12V

14 - GND

15 - KOD KARTY

17 - LED1 (G)

18 - LED2 (R)
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WIEGAND 26
(Wszystkie piny rozwarte)

Code select

WIEGAND 34
(Dolne piny zwarte)
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BUFOR V2

PCZalecamy stosowanie przewodów po³¹czeniowych
o d³ugoœci do 3 metrów.


